
Schichtenprofil nach DIN 4023
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Sumpfrohr DN115

Bohrung DN 250 mm

10,0

9,50

6,50

3,60

01.08.2026

Filterrohr DN115

SW 1,0 mm

1,00

3,40

0,20 Humus

0,60 Schluff, kiesig

10,00 Mittelkies, feinkiesig

3,60

01.08.2026

Förder- und Schluckbrunnen für 

Grundwasserwärmepumpe

Tonabdichtung

(Dämmer)

Ansatzpunkt GOK0 = +0,20 Über Festpunkt

Ringraumabdichtung

Gegenfilter

Bohrgut

Vollrohr DN115

KS Vorschacht 

wasserdicht

0,80 x 100

Deckel

wasserdicht

Ausbauplan Brunnen 

nach DIN 4023 / DIN 4943

2,00

1
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